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4.3. ALLAGAMENTO (Alluvione o perdita d’acqua) 

In caso di allagamento di uno o più locali, tutte le persone presenti devono 
interrompere l'attività in corso e, se possibile, allontanarsi dalla zona interessata. Essi quindi 
chiederanno l’intervento, tramite il centralino, della squadra di emergenza, riferendo 
l’accaduto e le cause eventualmente accertate. I soccorritori dovranno agire, compiendo i 
passi di seguito riportati. 

 Se possibile, interrompere l’alimentazione elettrica al locale/locali in emergenza 
o, quantomeno, alle apparecchiature con cui si opera, in particolare quelle 
elettriche. 

 Verificare se vi sono cause accertabili di perdita di acqua (rubinetti aperti, rottura 
di tubazioni, etc.). 

 In caso di perdita da una tubazione danneggiata, intervenire (se si è in grado di 
farlo in tempi brevi) su di una valvola in grado d’intercettare l’adduzione idrica a 
quella tubazione. Nella ricerca dell’organo di sezionamento si dovrà andare 
sempre più a monte della rete di distribuzione idrica, sino, al limite, alla valvola di 
sezionamento generale collocata nel cunicolo dei servizi. 

 Dopo un’eventuale evacuazione, verificare che non siano rimaste bloccate 
persone ed impedire l’accesso a chiunque non sia addetto alle operazioni di 
emergenza.  
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